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Müşteri Adı / Adresi: A ger Endüstriyel Metal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Client name/ i!ddress: 75. Yıl OSB Mahallesi 109. Caddde No:3 Odunpazarı / Eskişehir / TÜ RKİYE

İş Emri No: 190104-03 
Work Order No: 

Test Edilen Ürün: Harici Tip Kabinet 
Items tested: Outdoor Cabinet 
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Açıklamalar: 

Remarks: 

DGC'ye TS 3033 EN 60529 standardı uyarınca IP66testleri uygulanmıştır. Detaylı Bilgi için 
6. sayfaya bakınız. 
IP66 test has been applied to  EUT  according to TS 3033 EN 60529 standart. Check Page 
6 for further information. 

Numune Kabul Tarihi: 17.01.2019 
The date of receipt of test item: 

Deney Tarihi: 18.01.2019 
Date of test: 

23.01.2019 Deney Sorumlusu 
Person in Charge of Test 

Hakan ÇOTA 

Türk Akreditasyon · RKAK } deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği ( EA } ve Uluslararası 
Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC} ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır. 
The Turkish Accreditaton Acency (TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the Eropean cooperation tor the Accreditation (EA) and 
of the Jnternational Laboratory Accreditation (ILAC) tor the Mutual recognation of test reports. 

* İşaretli deneyler veya akreditasyon numarasının yer almadığı sayfalar, akreditasyon kapsamı dahilinde değildir. 
* Signed tests or the papers which have not the accreditation number are not in the scope of accreditation. 

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde} ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı 
kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. 
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the fo/lowing 
pages which are part of this report. 

Bu rapor: Firmamıza ulaşan numunelere deney ve/veya deneyler uygulanarak elde edilmiştir. Müşteriye ait diğer numuneleri 
kapsamaz. 
This report was prepared after applying test/tests to the samp/es that are sent to our company. 

Note that this report does not involve other samples of the customer. 

Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir. 
This report sha/1 not be reproduced other than in ful/ except with the permission of the /aboratory. 

Testing reports without signature and seal are not valid. 

ELDAŞ; TÜRKAK (TÜRK AKREDİTASYON KURUMU) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞTİR 
ELDAŞ is ACCREDITED by TÜRKAK (TURKISH ACCREDITATION AGENCY) •·[!]
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